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NOTAS:

El ducto debe ser de 6 m de longitud.
El diámetro del tubo depende del calibre y el número de conductores. El diámetro mínimo será de 1" para acometidas trifásicas y 3/4" para acometidas
monofásicas
Para conocer los criterios de las acometidas subterráneas de BT consultar la norma AE229.
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